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SAMPLE

POINT

IDENTIEICATION PARAMETERS AND RESULTS

nisstrs“:::u" Sample Temperature Conductivity pH Total Alkalinity | Calcium Hardness Turbidity Iron Chloride hI::ﬂI:I:te

Lunyatiun # Week (°C) (mS) (su) (mg/L CaCO3) | (mg/L Ca2+) |(mg/L CaCOz) (NTU) (mg/L) (mg/LCI") (l:ng/ll.] )
# Jan. 17 14.0 0.18 7.74 72 36.1 100 0.167 0.1 11 2.76
#2 Jan. 17 11.9 0.20 7.47 70 36.1 100 0.118 0.03 11 3.77
#3 Jan. 17 9.4 0.20 7.48 70 34.5 102 0.17 0.06 11 3.96
#4 Jan. 17 9.8 0.21 7.46 72 35.3 98 0.143 0.06 12 3.69
#3 Jan. 17 9.3 0.21 7.49 70 36.9 102 0.182 0.07 12 3.29
#B Jan. 17 15.4 0.22 7.67 74 35.3 102 0.163 0.05 11 2.67
#7 Jan. 17 13.1 0.20 7.51 72 35.3 98 0.203 0.03 11 3.50
#8 Jan. 17 13.3 0.21 7.41 70 37.7 98 0.169 0.02 11 3.75
#3 Jan. 17 6.2 0.21 7.43 72 34.5 102 0.125 0.02 11 1.16
CS Jan. 17 10.2 0.21 7.61 74 34.5 104 0.231 0.05 19 3.09
WS Jan. 17 9.5 0.24 7.59 72 37.7 100 0.289 0.05 10 3.43




